
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект: Складской корпус
производственно-складского комплекса

Адрес: Московская область,
г.о. Домодедово

Конструкции металлические. Покрытие

РД-КМ1



3АВ-РД-КЖ0
Конструкции железобетонные. Фундаменты / 
Reinforced concrete structures. Foundations

3АВ-РД-КЖ1
Конструкции железобетонные. Колонны/
Reinforced concrete structures. Columns

3АВ-РД-КЖ2
Конструкции железобетонные. Балки, плиты перекрытия, лестницы/
Reinforced concrete structures. Beams, slabs, stairs

3АВ-РД-КЖ3
Конструкции железобетонные. Цокольные панели/
Reinforced concrete structures. Socle Panels

3АВ-РД-КЖ4 Конструкции железобетонные. Плиты по грунту/
Reinforced concrete structures. Slabs-on-grade

3АВ-РД-КМ1 Конструкции металлические. Покрытие/
Steel structures. Metal covering

3АВ-РД-КМ2 Конструкции металлические. Фахверки, фасады/
Steel structures. Side-framing pillars, facades

3АВ-РД-КМ3 Конструкции металлические. Крыльца, лестницы и прочее/Steel 
structures. Landing stairs, metal stairs and others

Обозначение/Designation Наименование/Denomination Примечание/
Annotation

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей/ 
Specification of the main sets of working drawings 

N узла / N nodes

- Сварной монтажный шов, выполняемый на строительной площадке /

Равнопрочный стыковой шов
/Butt seam

Стыковой шов /Butt seam

- Сварной шов стыкового  соединения с полным проваром
соединяемых элементов / Butt seam with full penetration welding

- Сварной шов стыкового соединения с полным проваром соединяемых
элементов и физическим контролем качества шва / Butt seam with 
full penetration welding and NDT quality control

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ /Designation

N листа,на котором изображен или с которого снят узел

N sheet, on which the node is depicted 

Welded seam performed at the construction site

Гайка/ Nut

Пружинная шайба /Spring washer

Болт/Bolt

Круглая шайба /Round washer

Пакет/Sheet

Разность диаметров отверстий и болтов должна составлять 2 мм./ 
The diameter difference between the holes and bolts should be 2 mm.

Со
гл
ас
ов
ан
о

Ин
в.

 №
по
дл

.
По

дп
. и

да
т
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Копировал Формат А1А

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
1.1 ЗАКАЗЧИК
1.2 ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА – НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 
1.3 РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА -МКР. БЕЛЫЕ СТОЛБЫ, Г.О. ДОМОДЕДОВО, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РОССИЯ.
1.4 СЕЙСМИЧНОСТЬ РАЙОНА - 5 БАЛЛОВ; СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА - 5 БАЛЛОВ.
1.5 ЗА ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ОТМЕТКУ 0,000 ПРИНЯТ УРОВЕНЬ ЧИСТОГО ПОЛА СКЛАДСКОГО КОРПУСА 4, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ АБСОЛЮТНОЙ ОТМЕТКЕ
180.000М. 
1.6 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ ПРИНЯТЫ СОГЛАСНО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКЛАДСКОГО
КОРПУСА N4 (ПО ГЕНПЛАНУ), КОТЕЛЬНОЙ, НАСОСНОЙ СТАНЦИИ, ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. 
ДОМОДЕДОВО, МКР БЕЛЫЕ СТОЛБЫ, ВЛАДЕНИЕ СКЛАДЫ "104".
1.7 УРОВЕРЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ГЛУБИНАХ ОТ 1,6 ДО 10,2М., ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ  АБСОЛЮТНЫМ ОТМЕТКАМ ОТ 168,94 ДО 178,78 
М.7.
1.8 СБОР НАГРУЗОК ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЯМИ СМЕЖНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СОГЛАСНО СП 20.13330.2011.
1.9 РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА СОГЛАСНО НОРМ И ПРАВИЛ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ РАЗРАБОТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
- СП 16.13330.2011 "СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
- СП 20.13330.2011 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ"

3. МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ:
- СТАЛЬ С245 ПО ГОСТ 27772-2015
- СТАЛЬ С255 ПО ГОСТ 27772-2015;
- СТАЛЬ С345 ПО ГОСТ 27772-2015

3.  КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
3.1. Каркас здания в виде ж/б несущих колонн с жестким узлом их опирания в стаканной части фундамента и перекрытия состоящего из
несущих стальных подстропильных и стропильных ферм. По стропильным фермам укладывается стальной профилированный настил покрытия. 
3.2. Фермы, распорки, горизонтальные связи и вертикальные -  профили гнуты квадратного  и прямоугольного сечения  по ГОСТ 30245-2012. 
3.3. Стальное покрытие каркаса состоит из стропильных ферм, устанавливаемых с шагом 4м на 12 метровые подстропильные фермы, которые
опираются  на железобетонные колонны.
3.4. На фермы беспрогонно опирается профлист Н75-750-0,8 по ГОСТ 24045-94 и Н114-750-0,9 по ГОСТ 24045-94 (в зонах снеговых мешков). 
Профнастил крепить к фермам по двухпролетной схеме.

4.  СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
4.1.  Все заводские соединения - сварные, монтажные - на болтах классов прочности 8.8, 10.9, высокопрочных из стали и сварке
4.2.  Сварные соединения
Материалы  для сварки, соответствующие сталям, принимать по табл. 55 СНиП II-23-81*.
Минимальная длина угловых швов - 60 мм. Минимальные размеры и форму угловых швов принимать по п. 12.8 и табл. 38* СНиП II-23-81*. 
Поясные угловые швы в элементах длиной более 2 м выполнять автоматической сваркой под флюсом.
Прочие заводские швы всех элементов выполнять полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа.
Монтажные швы выполнять ручной сваркой электродами по ГОСТ 9467.
Указанные на чертежах размеры угловых швов приняты из расчета:
-  заводские для автоматической сварки - «в лодочку» проволокой d=2...4 мм;
-  заводские для полуавтоматической сварки - в нижнем положении проволокой
-  монтажные для ручной дуговой сварки - электродами типа Э50А, Э42А в зависимости от группы конструкций и свариваемых сталей (см. 
табл. 55 СНиП II-23-81*).
Все стыковые швы выполнять с полным проваром и с применением выводных планок. Равнопрочные стыковые швы следует проверять физическими
методами контроля качества. Контроль качества сварных соединений должен производиться с учетом требований ГОСТ 23118 "Конструкции
стальные строительные. Общие технические условия". Катеты сварных  швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не
более 16 мм.

4.3 . Болты приняты классом точности B по ГОСТ 7798-70 c контролируемым натяжением болтов до 30%. Плотность стяжки пакета проверяется
щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать в зону крайнего отверстия ограниченного радиусом 1,3 диаметра от центра этого
отверстия.
4.4 Гайки постоянных болтов должны быть закреплены от самоотвинчивания:
-  в соединениях на болтах, работающих на срез - постановкой пружинной
4.5 Ведомость на расход метизов разработать заводом изготовителем

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ КОНСТРУКЦИЙ
5.1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 23118 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия";
- СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций";
- СНиП 3.03.01-87 ≪Несущие и ограждающие конструкции≫.
5.2. Монтаж конструкций следует производить по утвержденному проекту производства монтажных работ.
5.3. Все монтажные крепления, прихватки, временные приспособления после окончания монтажа должны быть сняты, а места приварки зачищены.
5.4. Все замкнутые профили должны быть герметизированы путем постановки заглушек, соединения элементов в замкнутое сечение и заварки
прорезей сплошными швами, предотвращающими попадание воды внутрь этих элементов.
5.5. Способ обработки контактных поверхностей фрикционных соединений - газопламенный двух поверхностей без консервации; способ
регулирования натяжения болтов - по моменту закручивания.
5.6. Все монтажные отверстия под болты должны быть образованы на проектный диаметр в кондукторах.
5.7. Предусмотреть контрольную и общую сборку конструкции с монтажными соединениями на болтах.
5.8. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями "Рекомендаций и нормативов по технологии постановки
болтов в монтажных соединениях металлоконструкций" 
5.9. Во избежание климатического температурного воздействия замыкание конструкции на монтаже выполнять при температуре окружающего
воздуха выше нуля.  

6. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
6.1. Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соответствии с ГОСТ 9.402. Поверхности металлоконструкций, 
подлежащие подготовке перед окрашиванием, не должны иметь заусенцев, сварочных брызг, прожогов, остатков флюса. Поверхности
металлоконструкций должны иметь третью степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402. Очистку поверхности от
окислов производить дробеструйной (дробеметной) обработкой или механическим инструментом с использованием абразивных кругов или
шлифовальных шкурок.
6.2. Все металлоконструкции на заводе-изготовителе должны быть огрунтованы в один слой грунтовкой ГОСТ 25129, совместимой с
лакокрасочным покрытием
6.3. В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных работ
должны быть очищены, огрунтованы грунтовкой ГФ-021 светло-серого цвета по ГОСТ 25129-82 и защищены от коррозии двумя слоями эмали
ПФ-115.
6.4. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032.
6.5. Цветовое решение окраски принимать светлых тонов по чертежам АР.
6.6. При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 3.04.03-85 ≪Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии≫, 
ГОСТ 12.3.005 ≪Работы окрасочные. Общие требования безопасности≫, ГОСТ 12.3.016 ≪Строительство. Работы антикоррозионные. Требования
безопасности≫.
7. Мероприятия по противопожарной защите металлоконструкций выполнять в соответствии с альбомом ЗАВ-РД-АР блок А лист 42 (Блок В1 
лист 40, блок В2 лист 39). Требуемая огнестойкость вертикальных связей - R90.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА КМ1

Лист
/She
et

Имя листа/Sheet_Name_Int
Примечание

/Note

1 Общие данные/General data

2 Техническая спецификация стали/Steel Technical Specification

3 Схема расположения элементов покрытия по нижнему поясу ферм. Блок А/Layout of coating
elements along the lower truss belt. Block A

4 Схема расположения элементов покрытия по верхнему поясу ферм. Блок А/Layout of coating
elements along the upper truss belt. Block A

5 Схема расположения элементов покрытия по нижнему поясу ферм. Блок В1/Layout of coating
elements along the lower truss belt. Block B1

6 Схема расположения элементов покрытия по верхнему поясу ферм. Блок В1/Layout of coating
elements along the upper truss belt. Block B1

7 Схема расположения элементов покрытия по нижнему поясу ферм. Блок В2/Layout of coating
elements along the lower truss belt. Block B2

8 Схема расположения элементов покрытия по верхнему поясу ферм. Блок В2/Layout of coating
elements along the upper truss belt. Block B2

9 Схема расположения вертикальных связей в осях 1-6/Е-Ж. Блок А/The layout of the vertical
links in the axes 1-6 / E-Zh. Block A

10 Схема расположения вертикальных связей в осях 7-14/ E-Ж. Блок В1/The layout of vertical
ties. Block B1

11 Схема расположения вертикальных связей в осях 15-19/Е-Ж. Блок В2/The layout of the
vertical links in the axes 15-19 / E-Zh. Block B2

12 Разрезы 1-1...5-5. Блок А/Section 1-1...5-5. Block A

13 Разрез 1-1...6-6/Section 1-1...6-6

14 Разрез 1-1...7-7. Блок В2/Section 1-1...7-7. Block B2

15 Схема раскладки профлиста. Блок А/Layout of the profiled sheet. Block A

16 Схема раскладки профлиста Блок B1/Layout of the profiled sheet. Block В1

17 Схема раскладки профлиста Блок В2/Layout of the profiled sheet. Block B2

18 СФ1, СФ2, СФ3/SF1, SF2, SF3

19 ПФ1, ПФ2, ПФ3, ПФ4/PF1, PF2, PF3, PF4

20 Узел 1/Node 1

21 Узел 2/Node 2

22 Узел 3/Node 3

23 Узел 4/Node 4

24 Узел 5/Node 5

25 Узел 6/Node 6

26 Узел 7/Node 7

27 Узел 8/Node 8

28 Узел 9/Node 9

29 Узел 10/Node 10

30 Узел 11, 12/Node 11, 12

31 Узел 13/Node 13

32 Узел 14/Node 14

33 Узел15/Node 15

34 Узел 16/Node 16

35 Узел 17/Node 17

36 Узел 18/Node 18

37 Узел 19/Node 19

38 Узел 20/Node 20

39 Узел 21/Node 21

40 Узел 22/Node 22

41 Узел 23/Node 23

42 Узел 24/Node 24
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Farms

Верт.
связи/
Vertica
l ties

Гор.Свя
зи/

Horizon
tal ties

Распор
ки /

Horizon
tal ties

Балки
ком./
Beams

Соед.эл.
/

Spacers

Вид профиля, ГОСТ, ТУ/Type
of profile, GOST, TU

Марка металла,
ГОСТ, ТУ/Metal
grade, GOST, TU

Обозначение и
размер

профиля/Design
ation and

profile size

Масса металла по элементам конструкций, т
/ Mass of metal by structural elements, t

Общая
масса, т/

Total
weight, t

Техническая спецификация стали КМ1/ Steel Technical Specification КМ1

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10
ГОСТ 8240-97 С255 Шв8П 0 0 0 0 2,47 0 2,47
ГОСТ 8509-93 С245 L50x5 0 0 0 0 0 0,01 0,01
ГОСТ 19771-93 С245 L120x120x5 0 0 0 0 0 0,72 0,72
ГОСТ 19903-2015 С245 t6 0 0,33 0,51 1,87 0 0 2,71
ГОСТ 19903-2015 С245 t8 0 0 0 0 0 1,16 1,16
ГОСТ 19903-2015 С245 t10 3,61 3,35 0 0 0 11,73 18,69
ГОСТ 19903-2015 С245 t12 0 0 0 0 0 14,44 14,44
ГОСТ 19903-2015 С245 t16 0,04 0 0 0 0 6,11 6,15
ГОСТ 19903-2015 С345 t10 3,1 0 0 0 0 0 3,1
ГОСТ 19903-2015 С345 t16 20,51 0 0 0 0 20,68 41,19
ГОСТ 19903-2015 С345 t20 0 0 0 0 0 16,1 16,1
ГОСТ 19903-2015 С345 t25 0 0 0 0 0 13,46 13,46
ГОСТ 19903-2015 С345 t30 0 0 0 0 0 10,55 10,55
ГОСТ 30245-2012 С255 Тр80х4 0 11,87 0 62,78 0 0 74,65
ГОСТ 30245-2012 С255 Тр100х4 38,85 0 15,64 0 0 0 54,5
ГОСТ 30245-2012 С255 Тр100х60х4 69,36 0 0 0 0 0 69,36
ГОСТ 30245-2012 С255 Тр120х4 3,55 0 0 0 0 0 3,55
ГОСТ 30245-2012 С255 Тр120х60х4 1,26 0 0 0 0 0 1,26
ГОСТ 30245-2012 С255 Тр140х5 0 0 10,28 0 0 0 10,28
ГОСТ 30245-2012 С255 Тр200х5 0 16,44 0 0 0 0 16,44
ГОСТ 30245-2012 С255 Тр250х8 0 10,63 0 0 0 0 10,63
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр100х4 1,96 0 0 0 0 0 1,96
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр120х4 58,4 0 0 0 0 0 58,4
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр120х6 8,46 0 0 0 0 0 8,46
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр140х4 150,89 0 0 0 0 0 150,89
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр140х5 20,62 0 0 0 0 0 20,62
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр140х7 19,71 0 0 0 0 0 19,71
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр160х7 1,5 0 0 0 0 0 1,5
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр160х8 34,39 0 0 0 0 0 34,39
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр160х140х5 218,14 0 0 0 0 0 218,14
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр180х6 5,29 0 0 0 0 0 5,29
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр180х7 77,08 0 0 0 0 0 77,08
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр180х140х6 22,26 0 0 0 0 0 22,26
ГОСТ 30245-2012 С345 Тр200х12 32,49 0 0 0 0 0 32,49

791,48 42,63 26,43 64,65 2,47 94,96 1 022,62
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1. Общие данные см. л. 1 / General information see sheet 1
2. Техничемкую спецификацию стали см. л. 2 /Steel Technical Specification see sheet 1
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Схема расположения элементов покрытия по верхнему поясу ферм. Блок А

Layout of coating elements along the upper truss belt. Block A

Схема расположения блоков
Building blocks layout scheme

1. Общие данные см. л. 1 / General information see sheet 1
2. Техничемкую спецификацию стали см. л. 2 /Steel Technical Specification see sheet 1

СГ1/SG1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 100x4/Steel bent closed welded square
section, 100x4

422,91 м 4960,70 кг

СГ2/SG2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 140x5/Steel bent closed welded square
section, 140x5

153,98 м 3185,91 кг

ПФ1/PF1 см. л. 19 / sheet 19 Ферма ПФ1/Farm PF1 32 шт/pcs
ПФ2/PF2 см. л. 19 / sheet 19 Ферма ПФ2/Farm PF2 4 шт/pcs
ПФ3/PF3 см. л. 19 / sheet 19 Ферма ПФ3/Farm PF3 16 шт/pcs
ПФ4/PF4 см. л. 19 / sheet 19 Ферма ПФ4/Farm PF4 2 шт/pcs

Р1/R1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 80x4/Steel bent closed welded square section,
80x4

2054,79 м 18945,19 кг

Р2/R2 ГОСТ 8240-97/GOST 8240-97 Швеллер стальной горячекатаный, 8П/Hot-rolled steel
channel, 8P

94,77 м 668,13 кг

СФ1/SF1 см. л. 18 / sheet 18 Ферма СФ1/Farm SF1 125 шт/pcs
СФ2/SF2 см. л. 18 / sheet 18 Ферма СФ2/Farm SF2 10 шт/pcs
СФ3/SF3 см. л. 18 / sheet 18 Ферма СФ3/Farm SF3 5 шт/pcs

Св1/Sv1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 80x4/Steel bent closed welded square section,
80x4

386,99 м 3568,03 кг

Спецификация элементов / Elements specification

Поз./Pos. Обозначение/Designation Наименование/Denomination Кол/Sum Масса/
Weight

Примечание/
Annotation

Схема монтажа СВ1/Scheme mounting SV1
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Layout of coating elements along the lower truss belt. Block B1
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Схема расположения элементов покрытия по верхнему поясу ферм. Блок В1

Layout of coating elements along the upper truss belt. Block B1

СГ1/SG1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 100x4/Steel bent closed welded square
section, 100x4

477,8 м 11,73 кг/м 5604,59 кг

СГ2/SG2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 140x5/Steel bent closed welded square
section, 140x5

203,88 м 20,69 кг/м 4218,26 кг

Р1/R1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 80x4/Steel bent closed welded square section,
80x4

2875,53 м 9,22 кг/м 26512,41 кг

Р2/R2 ГОСТ 8240-97/GOST 8240-97 Швеллер стальной горячекатаный, 8П/Hot-rolled steel
channel, 8P

158,93 м 7,05 кг/м 1120,45 кг

СФ1/SF1 см. л. 18 / seet 18 Ферма СФ1/Farm SF1 175 шт/pcs
СФ2/SF2 см. л. 18 / seet 18 Ферма СФ2/Farm SF2 14 шт/pcs
СФ3/SF3 см. л. 18 / seet 18 Ферма СФ3/Farm SF3 7 шт/pcs

Св1/Sv1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 80x4/Steel bent closed welded square section,
80x4

546,62 м 9,22 кг/м 5039,87 кг

Спецификация элементов / Elements specification

Поз./Pos. Обозначение/Designation Наименование/Denomination Кол/ Sum
Масса/
Weigh

Примечание/
Annotation

ПФ1/PF1 см. л. 19 / seet 19 Ферма ПФ1/Farm PF1 48 шт/pcs
ПФ2/PF2 см. л. 19 / seet 19 Ферма ПФ2/Farm PF2 6 шт/pcs
ПФ3/PF3 см. л. 19 / seet 19 Ферма ПФ3/Farm PF3 16 шт/pcs
ПФ4/PF4 см. л. 19 / seet 19 Ферма ПФ4/Farm PF4 2 шт/pcs
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Схема расположения элементов покрытия по нижнему поясу ферм. Блок В2

Layout of coating elements along the lower truss belt. Block B2

Схема расположения блоков
Building blocks layout scheme

1. Общие данные см. л. 1 / General information see sheet 1
2. Техничемкую спецификацию стали см. л. 2 /Steel Technical Specification see sheet 1
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Схема расположения элементов покрытия по верхнему поясу ферм. Блок В2

Layout of coating elements along the upper truss belt. Block B2

Схема расположения блоков
Building blocks layout scheme

СГ1/SG1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 100x4/Steel bent closed welded square
section, 100x4

396,63 м 11,73 кг/м 4652,45 кг

СГ2/SG2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 140x5/Steel bent closed welded square
section, 140x5

127,23 м 20,69 кг/м 2632,37 кг

Р1/R1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 80x4/Steel bent closed welded square section,
80x4

1646,27 м 9,22 кг/м 15178,59 кг

Р2/R2 ГОСТ 8240-97/GOST 8240-97
Швеллер стальной горячекатаный, 8П/Hot-rolled steel

channel, 8P 96,34 м 7,05 кг/м 679,23 кг

СФ1/SF1 см. л. 18 / sheet 18 Ферма СФ1/Farm SF1 100 шт/pcs
СФ2/SF2 см. л. 18 / sheet 18 Ферма СФ2/Farm SF2 8 шт/pcs
СФ3/SF3 см. л. 18 / sheet 18 Ферма СФ3/Farm SF3 4 шт/pcs

Св1/Sv1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 80x4/Steel bent closed welded square section,
80x4

310,41 м 9,22 кг/м 2861,99 кг

Спецификация элементов / Specification elements

Поз./ Pos. Обозначение/Designation Наименование/Denomination Кол/Sum
Масса/
Weight

Примечание/
Annotation

ПФ1/PF1 см. л. 19 / sheet 19 Ферма ПФ1/Farm PF1 24 шт/pcs
ПФ2/PF2 см. л. 19 / sheet 19 Ферма ПФ2/Farm PF2 12 шт/pcs
ПФ3/PF3 см. л. 19 / sheet 19 Ферма ПФ3/Farm PF3 8 шт/pcs
ПФ4/PF4 см. л. 19 / sheet 19 Ферма ПФ4/Farm PF4 1 шт/pcs

1. Общие данные см. л. 1 / General information see sheet 1
2. Техничемкую спецификацию стали см. л. 2 /Steel Technical Specification see sheet 1
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Схема расположения вертикальных связей в осях 1-6/Е-Ж. Блок А
The layout of the vertical links in the axes 1-6 / E-Zh. Block A

Схема расположения блоков
Building blocks layout scheme

ВС1/VS1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 250x8/Steel bent closed welded square
section, 250x8

28,25 м 1668,43 кг

ВС2/VS2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 200x5/Steel bent closed welded square
section, 200x5

165,08 м 4970,48 кг

ВС3/VS3 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 250x8/Steel bent closed welded square
section, 250x8

28,69 м 1694,80 кг

Итого/Total 222,02 м 8333,71 кг

Спецификация элементов / Elements specification

Поз./Pos. Обозначение/Designation Наименование/Denomination Кол/Sum
Масса/
Weight

Примечание/
Annotation

1. Данный лист смотри с л. 12 / See p. 12
2. ВС1 смотри разрез 5-5 л.12 / VS1 see section 5-5 p.12
ВС2 смотри разрез 1-1 л. 12 / VS1 see section 1-1  p.12
ВС3 смотри разрез 4-4 л. 12 / VS1 see section 4-4  p.12
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Схема расположения вертикальных связей в осях 7-14/ E-Ж. Блок В1

The layout of vertical ties. Block B1

Схема расположения блоков
Building blocks layout scheme

ВС1/VS1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 250x8/Steel bent closed welded square
section, 250x8

29,92 м 59,07 кг/м 1767,54 кг

ВС2/VS2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 200x5/Steel bent closed welded square
section, 200x5

248,04 м 30,11 кг/м 7468,54 кг

ВС3/VS3 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 250x8/Steel bent closed welded square
section, 250x8

28,23 м 59,07 кг/м 1667,39 кг

Итого/Total 306,19 м 10903,47 кг

Спецификация элементов / Elements specification

Поз./Pos. Обозначение/Designation Наименование/Denomination Кол/ Sum
Масса/
Weigh

Примечание/
Annotation
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Схема расположения вертикальных связей в осях 15-19/Е-Ж. Блок В2
The layout of the vertical links in the axes 15-19 / E-Zh. Block B2

Схема расположения блоков
Building blocks layout scheme

ВС2/VS2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 200x5/Steel bent closed welded square
section, 200x5

124,03 м 30,11 кг/м 3734,45 кг

ВС4/VS4 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной

квадратный, 250x8/Steel bent closed welded square
section, 250x8

59,74 м 59,07 кг/м 3528,58 кг

Итого/Total 183,76 м 7263,03 кг

Спецификация элементов / Specification elements

Поз./ Pos. Обозначение/Designation Наименование/Denomination Кол/Sum
Масса/
Weight

Примечание/
Annotation
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Разрез 1-1 / Section 1-1

Разрез 2-2  / Section 2-2

Разрез 3-3 / Section 3-3

Разрез 4-4 / Section 4-4

Разрез 5-5 / Section 5-5

Схема расположения блоков
Building blocks layout scheme

1. Общие данные см. л. 1 / General information see sheet 1
2. Техничемкую спецификацию стали см. л. 2 /Steel Technical Specification see sheet 1
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Разрез 1-1...7-7. Блок В2
Section 1-1...7-7. Block B2

Разрез 2-2 / Section 2-2

Разрез 3-3 / Section 3-3

Разрез 4-4 / Section 4-4

Разрез 1-1 / Section 1-1

Схема расположения блоков
Building blocks layout scheme

Разрез 5-5 / Section 5-5
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Существующее здание корпуса №4
Building №4, existing

Существующее здание корпуса №3
Building №3, existing

Комбинированные заклепки шаг 400мм

1-1

Combined rivet pitch 400mm

- Места расположения стыков листов стального настила/ 
Location of the joints of sheets steel flooring

- Оси неразрезных металлических балок /
Axis continuous metal beams

- Проём в профилированном настиле под зенитный фонарь/ 
Aperture in profiled flooring under the anti-aircraft lamp

Условные обозначения / Legend

Примечания/ Annotation
1. Профнастил покрытия здания стальной -N75-750-0.8 и N114-750-0.9 (в зонах снеговых мешков) по ГОСТ
24045-2016. /Steel  -N75-750-0.8 and N114-750-0.9 (in the areas of snow bags) according to GOST 24045-2016.
2. Покрытие профнастила - оцинкованные. /Coating - galvanized.
3. На основной площади настил раскладывать с разбежкой стыков листов в строгом соответствии со
схемой на данном листе. В крайних пролетах настил подрезается по месту/ On the main area, lay the 
flooring with the spread of the joints of the sheets in strict accordance with the scheme on this sheet. End 
bay of the flooring should be cutted as needed.
4. Настил крепить к верхним поясам стропильных ферм самонарезающими болтами М6-8дх 20.56.099 по ГОСТ
34-13-016-77 на всех опорах в каждую волну. / The flooring should be fastened to the upper chords of the 
truss trusses with self-tapping bolts M6-8dh 20.56.099 according to GOST 34-13-016-77 on all supports in each 
wave.
5. Крепление листов профнастила между собой выполнять комбинированными заклепками 3К 12х4.5 по ТУ
36-2088-85 через 400мм. /Fastening the sheets of corrugated board to each other is carried out using 
combined rivets 3K 12x4.5 according to TU 36-2088-85 through 400mm.
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Схема раскладки профлиста. Блок А
Layout of the profiled sheet. Block A

Схема расположения блоков
Building blocks layout scheme

a�- a

b�- b

c�- c

d�- d

e�- e

Поз./Pos Обозначение/Designation Наименование/Denomination Кол-во,
шт./Sum

Масса
кг./

Weight
kg

Примечание
/

Annotation

Спецификация профлиста/Profiled sheet specification

P1/P1 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016
Профлист N114-750-0.9/
Профлист N114-750-0.9 l= 8630 161

P2/P2 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016 Профлист N75-750-0.8/
Sheet Н75-750-0.8

l= 12070 161

P3/P3 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016
Профлист N75-750-0.8/

Sheet Н75-750-0.8 l= 12140 966

P4/P4 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016
Профлист N75-750-0.8/

Sheet Н75-750-0.8 l= 8140 161

P5/P5 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016
Профлист N75-750-0.8/

Sheet Н75-750-0.8 l= 8380 161
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Существующее здание корпуса №4
Building №4, existing

Существующее здание корпуса №3
Building №3, existing

Комбинированные заклепки шаг 300мм

1-1

Combined rivet pitch 300mm

- Места расположения стыков листов стального настила/ 
Location of the joints of sheets steel flooring

- Оси неразрезных металлических балок /
Axis continuous metal beams

- Проём в профилированном настиле под зенитный фонарь/ 
Aperture in profiled flooring under the anti-aircraft lamp

Условные обозначения / Legend

Примечания/ Annotation
1. Профнастил покрытия здания стальной -N75-750-0.8 и N114-750-0.9 (в зонах снеговых мешков) по ГОСТ
24045-2016. /Steel  -N75-750-0.8 and N114-750-0.9 (in the areas of snow bags) according to GOST 
24045-2016.
2. Покрытие профнастила - оцинкованные. /Coating - galvanized.
3. На основной площади настил раскладывать с разбежкой стыков листов в строгом соответствии со
схемой на данном листе. В крайних пролетах настил подрезается по месту./ On the main area, lay the 
flooring with the spread of the joints of the sheets in strict accordance with the scheme on this sheet. End 
bay of the flooring should be cutted as needed.
4. Настил крепить к верхним поясам стропильных ферм самонарезающими болтами М6-8дх 20.56.099 по
ГОСТ 34-13-016-77 на всех опорах в каждую волну. / The flooring should be fastened to the upper chords 
of the truss trusses with self-tapping bolts M6-8dh 20.56.099 according to GOST 34-13-016-77 on all 
supports in each wave.
5. Крепление листов профнастила между собой выполнять комбинированными заклепками 3К 12х4.5 по ТУ
36-2088-85 через 400мм. /Fastening the sheets of corrugated board to each other is carried out using 
combined rivets 3K 12x4.5 according to TU 36-2088-85 through 400mm.
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Схема раскладки профлиста Блок B1
Layout of the profiled sheet. Block В1

Схема расположения блоков
Building blocks layout scheme

a�- ab�- bc�- c

d�- d e�- e

Поз./Pos Обозначение/Designation Наименование/Denomination
Кол-во,
шт./ Sum

Масса кг./
Weight kg

Примечание/
Annotation

Спецификация профлиста/Profiled sheet specification

P1/P1 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016 Профлист N114-750-0.9/ Sheet
N114-750-0.9 l= 8630 229

P2/P2 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016 Профлист N75-750-0.8/ Sheet
Н75-750-0.8 l= 12070 226

P3/P3 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016 Профлист N75-750-0.8/ Sheet
Н75-750-0.8 l= 12140 1356

P4/P4 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016 Профлист N75-750-0.8/ Sheet
Н75-750-0.8 l= 8140 226

P5/P5 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016 Профлист N75-750-0.8/ Sheet
Н75-750-0.8 l= 8380 226

f�- f
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Существующее здание корпуса №4
Building №4, existing

Существующее здание корпуса №3
Building №3, existing

Комбинированные заклепки шаг 400мм

1-1

Combined rivet pitch 400mm

- Места расположения стыков листов стального настила/ 
Location of the joints of sheets steel flooring

- Оси неразрезных металлических балок /
Axis continuous metal beams

- Проём в профилированном настиле под зенитный фонарь/ 
Aperture in profiled flooring under the anti-aircraft lamp

Условные обозначения / Legend

Примечания/ Annotation
1. Профнастил покрытия здания стальной -N75-750-0.8 и N114-750-0.9 (в зонах снеговых мешков) по ГОСТ
24045-2016. /Steel  -N75-750-0.8 and N114-750-0.9 (in the areas of snow bags) according to GOST 24045-2016.
2. Покрытие профнастила - оцинкованные. /Coating - galvanized.
3. На основной площади настил раскладывать с разбежкой стыков листов в строгом соответствии со
схемой на данном листе. В крайних пролетах настил подрезается по месту./ On the main area, lay the 
flooring with the spread of the joints of the sheets in strict accordance with the scheme on this sheet. End 
bay of the flooring should be cutted as needed.
4. Настил крепить к верхним поясам стропильных ферм самонарезающими болтами М6-8дх 20.56.099 по ГОСТ
34-13-016-77 на всех опорах в каждую волну. / The flooring should be fastened to the upper chords of the 
truss trusses with self-tapping bolts M6-8dh 20.56.099 according to GOST 34-13-016-77 on all supports in each 
wave.
5. Крепление листов профнастила между собой выполнять комбинированными заклепками 3К 12х4.5 по ТУ
36-2088-85 через 400мм. /Fastening the sheets of corrugated board to each other is carried out using 
combined rivets 3K 12x4.5 according to TU 36-2088-85 through 400mm.
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Схема раскладки профлиста Блок В2
Layout of the profiled sheet. Block B2

Поз./Pos Обозначение/Designation Наименование/Denomination
Кол-во,
шт./Sum

Масса кг./
Weight kg

Примечание/
Annotation

Спецификация профлиста/Profiled sheet specification

P1/P1 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016
Профлист N114-750-0.9/ Sheet

N114-750-0.9 l= 8630 121

P2/Р2 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016
Профлист N75-750-0.8/ Sheet

Н75-750-0.8 l= 12070 119

P3/Р3 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016
Профлист N75-750-0.8/ Sheet

Н75-750-0.8 l= 12140 714

P4/Р4 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016
Профлист N75-750-0.8/ Sheet

Н75-750-0.8 l= 8140 119

P5/Р5 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016
Профлист N75-750-0.8/ Sheet

Н75-750-0.8 l= 8380 119

P6/P6 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016
Профлист N114-750-0.9/ Sheet

N114-750-0.9 l= 12140 84

P7/P7 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016 Профлист N114-750-0.9/ Sheet
N114-750-0.9

l= 8140 12

P8/P8 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016
Профлист N114-750-0.9/ Sheet

N114-750-0.9 l= 8380 12

P9/P9 ГОСТ 24045-2016/GOST 24045-2016
Профлист N114-750-0.9/ Sheet

N114-750-0.9 l= 8700 12

Схема расположения блоков
Building blocks layout scheme

a - a

b - b

c - c d - d

f - f g - g

ж - ж

k - kj - j
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Геометрическая схема фермы СФ1
SF1 truss configuration and calculated loads

СФ1 / SF1

Геометрическая схема фермы СФ2
SF2 truss configuration and calculated loads

СФ2 / SF2

Геометрическая схема фермы СФ3
SF3 truss configuration and calculated loads

СФ3 / SF3

t=16
C345

Спецификация СФ2 / Specification SF2

1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003

Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 140х7/Steel bent closed welded square
section, Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 140х7

21,07 м 27,91 кг/м 588,01 кг

2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
прямоугольный, 180х140х6/Steel bent closed welded
rectangular, 180х140х6

24,08 м 28,29 кг/м 681,34 кг

3 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
прямоугольный, 100х60х4/Steel bent closed welded
rectangular, 100х60х4

15,81 м 9,22 кг/м 155,86 кг

4 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 100x4/Steel bent closed welded square
section, 100x4

7,75 м 11,73 кг/м 93,17 кг

5 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 120x4/Steel bent closed welded square
section, 120x4

7,55 м 14,25 кг/м 112,45 кг

Итого/ Total 76,25 м 1630,83 кг

Спецификация СФ1 / Specification SF1

1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
прямоугольный, 160х140х5/Steel bent closed welded
rectangular, 160х140х5

24,04 м 22,26 кг/м 535,11 кг

2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 140x4/Steel bent closed welded square
section, 140x4

21,03 м 16,76 кг/м 352,42 кг

3 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 120x4/Steel bent closed welded square
section, 120x4

7,62 м 14,25 кг/м 126,80 кг

4 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 100x4/Steel bent closed welded square
section, 100x4

7,81 м 11,73 кг/м 108,22 кг

5 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
прямоугольный, 100х60х4/Steel bent closed welded
rectangular, 100х60х4

15,93 м 9,22 кг/м 170,15 кг

Итого/ Total 76,42 м 1292,70 кг

Спецификация СФ3 / Specification SF3

1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 180x7/Steel bent closed welded square section,
180x7

45,07 м 36,70 кг/м 1654,07 кг

2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
прямоугольный, 100х60х4/Steel bent closed welded
rectangular, 100х60х4

7,82 м 9,22 кг/м 77,28 кг

3 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
прямоугольный, 120х60х4/Steel bent closed welded
rectangular, 120х60х4

7,79 м 10,48 кг/м 85,54 кг

4 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 120x4/Steel bent closed welded square
section, 120x4

7,65 м 14,25 кг/м 113,94 кг

5 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 140x5/Steel bent closed welded square
section, 140x5

7,46 м 20,69 кг/м 158,03 кг

Итого/ Total 75,8 м 2088,86 кг

Спецификация элементов фермы / Specification elements truss
Поз./
Pos. Обозначение/Designation Наименование/Denomination Кол/ Sum Масса/ Weight

Примечание/
Annotation

1. Общие данные см. л. 1 / General information see sheet 1
2. Техничемкую спецификацию стали см. л. 2 /Steel Technical Specification see sheet 1

t=8
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1. Общие данные см. л. 1 / General information see sheet 1
2. Техничемкую спецификацию стали см. л. 2 /Steel Technical Specification see sheet 1

Спецификация ПФ1 / Specification PF1

1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 160x8/Steel bent closed welded square section,
160x8

8,66 м 36,46 кг/м 315,74 кг

2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 180x8/Steel bent closed welded square section,
180x8

11,95 м 36,70 кг/м 438,47 кг

3 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
прямоугольный, 100х60х4/Steel bent closed welded
rectangular, 100х60х4

4,26 м 9,22 кг/м 41,27 кг

4 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 120x6/Steel bent closed welded square section,
120x6

4,19 м 20,75 кг/м 89,18 кг

5 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 140x4/Steel bent closed welded square
section, 140x4

4,4 м 16,76 кг/м 75,57 кг

Итого/ Total 33,46 м 960,24 кг

Спецификация ПФ2 / Specification PF2

1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 200x12/Steel bent closed welded square
section, 200x12

20,85 м 65,99 кг/м 1375,76 кг

2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003

Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 180х6/Steel bent closed welded square section,
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 180х6

8,58 м 32,05 кг/м 283,58 кг

3 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 120x4/Steel bent closed welded square
section, 120x4

4,18 м 14,25 кг/м 67,09 кг

Итого/ Total 33,61 м 1726,43 кг

Спецификация ПФ3 / Specification PF3

1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 140x5/Steel bent closed welded square
section, 140x5

20,61 м 20,69 кг/м 426,38 кг

2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 100x4/Steel bent closed welded square
section, 100x4

4,41 м 11,73 кг/м 54,47 кг

3 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 120x4/Steel bent closed welded square
section, 120x4

4,34 м 14,25 кг/м 63,67 кг

4 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
прямоугольный, 100х60х4/Steel bent closed welded
rectangular, 100х60х4

4,42 м 9,22 кг/м 42,89 кг

Итого/ Total 33,77 м 587,41 кг

Спецификация ПФ4 / Specification PF4

1 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 160x7/Steel bent closed welded square section,
160x7

8,9 м 32,31 кг/м 287,56 кг

2 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 180x7/Steel bent closed welded square section,
180x7

11,95 м 36,70 кг/м 438,49 кг

3 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 140x5/Steel bent closed welded square
section, 140x5

8,62 м 20,69 кг/м 196,60 кг

4 ГОСТ 30245-2003/GOST 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной
квадратный, 100x4/Steel bent closed welded square
section, 100x4

4,26 м 11,73 кг/м 58,16 кг

Итого/ Total 33,73 м 980,80 кг

Спецификация элементов фермы / Specification elements truss
Поз./
Pos. Обозначение/Designation Наименование/Denomination Кол/ Sum Масса/ Weight

Примечание/
Annotation
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